
Приокское УправлеЕие Ростехнадзора

отчет

об исполнении предписания JYs 8 1-ГН от 06. 1 l .20 19г

Наименование нарушений отметка о вьlполнении
1 .Отсутствует акт разграничения
эксплуатационн ой ответственности и
имущественной принадл ежности
газопроводов между lv{KOY
<fiолголесковская ОШ>> и АО (ГГРП
Тула>> в г. Ефремове по Тульской области

Акт получен

2. Отсутствует акт приемки газопровода
к газоиспользу,ющему оборудованию у
владельLtа N{KOY <<fiолголесковская
ош>

Акт получен

З.У владельца МКОУ <<Щолголесковская
ОШ) отсутствует проектная
документация на строитеjIъство сети
газопотребления

Проектная документация
получена

4.У владельца отсутств}.ют сведения об
исправности электроизолирующего
соединения в месте выхода наружного
подземног0 газопровода у школы

Сведения пол).чены

5.Нs представлен документ,
подтверждающий проведение поверки
сигнаJIизатора загазованности СЗБО- 1

Свидетелъство о поверке
полу{ено

6.У владельца отсутствуют сведения о
проведении технического приборного
обследования подземного газопровода
протяженцостью 0,З415 км

Акт текнического обследования
лодземного газоrIровода

получен
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Приокское Управление Ростехнадзора

отчет

об исполнении предписания J\9 8 1 -ГН ат 2а.а9.201 9г

наименование нарушений отметка о выltолнении
l.B тепловом пункте школы отсутствует
жалюзийная решетка

Жалюзийная решетка
_установлеЕа

2. На момент проверки в тепловом
пункте школы не установлен
сигна,тизатор СЗБО-1

сигнализатор СЗБО-1
установлен после поверки перед

отопителъным сезсном
З.Не обеспечена безопасная эксплуатация
сети газопотребления, выразившаяся в
наличии мусора в вентиляционном
кан€}JIе помещения теплового пункта
школы

вентиляционный канал
помещения теплового пункта

школы осмотрен

4.Не обеспечен мониторинг и устранение
повреждений окраски, а имеЕiно: частично
отсутствует изоляционное покрытие
(окраска) вводного газопровода

Произведена окраска вводного
газопровода

5.В зоне вводного газопровода имеется
кустарниковая растителъность

В зоне вводного г€rзопрOвода
кустарниковая растительность

удалена

ýиректор , 
W|rАхромеева 

н.и.


